EESTI GEOLOOGIAKESKUS
Hiidrogeoloogiaosakond
Pohjaveekataster

Puurkaevu arvestuskaart

Puurkaevu aadress: Polva maakond

Virska vald, Virska sanatoorium

Passi number : 4874 Puurimise aeg : 1980. a.

Katastri number : 11203 Veekompleks : D,
Puurimisorganisatsioon - EKE Ehitus- ja Montaazivalitsus
Asukoha geogr. koordinaadid : 87°57'39%  2T7°3T'ST”
Nurkkoordinaadid (lambert), m  : 6430191 , 714936

Puurkaevu suudme abs.kdrgus, m ~38,00

Puurkaevu siigavus, m 180,00

PUURKAEVU KONSTRUKTSIOON

Jrk. nr. Manteldus @, mm algus, m 16pp, m

1 manteltoru 273 +0,30 130,00
manteltoru 114 113,50 180,00

Jrk. nr. Filtri tiiiip @, mm algus, m 16pp, m

1 vorkfilter 114 136,00 180,00
PROOVIPUMPAMISE ANDMED
Erideebit, | Pumpamise

Jrk. nr. | Alandus, m | Deebit, I/s I/s'm kestvus, h Staatiline veetase, m
1 13,00 6,00 0,46 7,00
2 9,00 3,90 0,43

GEOLOOGILINE LABILOIGE
Kihi

Jrk. nr. Litoloogiline kirjeldus Geol. indeks | alous, m | 16pp, m
1 2 3 4 5
1 |savikas kruus veeristega gQIII 0,00 16,00
2 |liivakivi aleuroliidi vahekihtidega D2sv 16,00 26,00
3 | aleuroliit D2sv 26,00 36,00
4 |liivakivi aleuroliidi vahekihtidega D2sv 36,00 54,00
5 |liivakivi harvade aleuroliidi vahekihtidega |D2tr 54,00 101,00
6 | aleuroliit liivakivi vahekihtidega D2tr 101,00 162,00
7 |liivakivi, allosas savi vahekihtidega D2tr 162,00 180,00




VEE ANALUUSI TULEMUSED

Kuupdev |L&hn, palli| Varvus, © | Maitse, palli | Hdgusus, mg/l | Libipaistvus, cm | Hapendatavus mgQ./1
23.07.1980 0 5,1 14
pH Kuivjidk, mg/l{Karedus, mg-ekv/1|CO, vaba, mg/l| CO; agr, mg/l | SiO.*", mg/l
378 6,5
CI',mg/l | SO, mg/l |HCO;™, mg/l| CO5™, mg/l | NO5~, mg/l | NO,", mg/l
20,4 55,0 347.8 0,80 0,007
Ca**, mg/l | Mg*, mg/l | Na*, mg/l K*, mg/l  Na'+K*, mg/l| NH.", mg/l | Fe iild, mg/l
70,1 36,5 21.4 <0,05 0,38
M 550 HCO5 778024 15
Ca* 47 Mg?* 40 Na*™+K* 13
Osakonnajuhataja: Rein Perens

01.07.2004




EESTI GEOLOOGIAKESKUS

Hiidrogeoloogiaosakond
Pohjaveekataster

Puurkaevu arvestuskaart

Puurkaevu aadress: Pdlva maakond

Viirska vald, Saatse k.
Passi number : A-125-M Puurimise aeg : 1955. a.
Katastri number : 11187 Veekompleks : D,
Puurimisorganisatsioon : Trust "Melioburvod"
Asukoha geogr. koordinaadid : §7°52'57" , 27°47'10"
Nurkkoordinaadid (lambert), m  : 6421984 , 724509
Puurkaevu suudme abs.korgus, m : ~58,00
Puurkaevu siigavus, m 100,00
PUURKAEVU KONSTRUKTSIOON
Jrk. nr. Manteldus @, mm algus, m 16pp, m
1 manteltoru 273 0,00 10,50
manteltoru 219 3,00 50,00
3 manteltoru 168 48,00 100,00
Jrk. nr. Filtri tiiiip @, mm algus, m 16pp, m
1 perfofilter 168 50,00 100,00
PROOVIPUMPAMISE ANDMED
Erideebit, | Pumpamise
Jrk. nr. | Alandus, m | Deebit, I/s I/s'm kestvus, h Staatiline veetase, m
1 6,00 5,50 0,92 25,00
GEOLOOGILINE LABILOIGE
Kihi
Jrk. nr. Litoloogiline kirjeldus Geol. indeks | alous, m | 16pp, m
1 2 3 4 5
1 | liivsavi munakatega gQIII 0,00 5,00
2 | liivsavi gQIII 5,00 11,00
3 |veeristik fQIIX 11,00 23,00
4 | savi liivakivi vahekihtidega D2gj 23,00 36,00
5 |liivakivi savi vahekihtidega D2gj 36,00 50,00
6 |liivakivi D2br 50,00, 100,00




VEE ANALUUSI TULEMUSED

Kuupiev |Lohn, palli| Varvus, © | Maitse, palli | Higusus, mg/l | Labipaistvus, cm | Hapendatavus mgO2/1
28.03.2001 10 >30 5,2

pH Kuivjaik, mg/l Karedus, mg-ekv/1|CO, vaba, mg/l| CO, agr, mg/l | SiO,*", mg/l
6,6 504 7.2 44,00 21,10

Cl',mg/l | SO#, mg/l |HCO;, mg/l| CO57, mg/l | NO5-, mg/l | NO,~, mg/l
73.0 42,8 3173 <6,00 13,00 <0,003

Ca*, mg/l | Mg?*, mg/l | Na*, mg/l K*,mg/l [Na*+K', mg/l| NH,", mg/l | Fe iild, mg/l
98,4 28,4 21,3 6,8 28,1 <0,05 0.4

HCO. 62 CI" 25 SO 11
M622,5 Ca2* 59 Mg? 28 Na* 11

Osakonnajuhataja: Rein Perens

01.07.2004

LISA 3 Vee anallside tulemused



Terviseamet Health Board
Tartu labor Tartu laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L0O19

KATSEPROTOKOLL NR. TL2013/V0352B

VEE ANALUUS
Tdd tellija; OU Verska Calor (10322845), Pikk 30, Varska alevik, Vérska vald, Pélva maakond, tel:
+372 7964754, calor@verska.ee

Proovivatukoht: Varska aleviku puurkaev, Virska alevik, Véirska vald, Pélva maakond

Veeallika liik: Pdhjavesi Proov toodud laborisse: 20.02.2013 11:34

Proovivotja nimi: Toivo Kruusaméae Analiiis alustatud: 20.02.2013 12:15

Proov voetud: 20.02.2013 Analiiiis 16petatud: 25.02.2013 9:14

Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 25.02.2013 9:17

ANALUUSI TULEMUSED

Uuritav naitaja Tulemus Uhik Meetod

Coli-laadsed bakterid 1] PMU/100 ml EVS-EN IS0 9308-1:2002
AC;2008

Enterokokid 0 PMU/100 ml EVS-EN 150 7899-2:2002

Escherichia coli 0 PMU/100 ml EVS-EN IS0 9308-1:2002
AC:2008

Kolooniate arv 22 °C 0 PMU/1 ml EVS-EN IS0 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pele kehtiv,
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

laborant: Paula Tuulik

vanemspetsialist: Kaja Leis

Postiaadress: Pallu 1a. 50303 Tartu Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Asukoht: Pallu 1a. Tartu Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor(@terviseamet.ee

Kontrollkood: 97959 I|| II || I'IM"""III"'I
il e A G R )
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Terviseamet Health Board
Tartu labor Tartu laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2013/V0352K

VEE ANALUUS
Too tellija: OU Verska Calor (10322845), Pikk 30, Virska alevik, Varska vald, Pélva maakond, tel:
+372 7964754, calor@verska.ee
Proovivitukoht: Varska aleviku puurkaev, Varska alevik, Varska vald, Pélva maakond
Veeallika liik: Pohjavesi Proov toodud laborisse: 20.02.2013 11:34
Proovivitja nimi: Toivo Kruusamae Analiitis alustatud: 20.02.2013 12:00
Proov vietud: 20.02.2013 Analiiiis 1opetatud: 22.02.2013 12:33
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 22,02.2013 13:02 e
ANALUUSI TULEMUSED Wolsew e U LKL
Uuritav naitaja Tulemus Kvaliteediklass** Uhik Meetod
Ammoonium 0,17 1:0,5 I1:1,5 III:2 mg/l V38-KOL
Elektrijuhtivus 613 1:2500 11:2500 pS/em V34-COND
[11:2500
Fluoriid 0,3 1:1,5 I1:11,7 111:4,0 mg/l V17-POT
Hagusus (NTU) & 1:1,5 [1:2,0 111:3,0 NTU V02-KOL
Kloriid 26,0 1:250 11;250 111:350 mg/l V31-IC
Lohn (lahjendusaste) 2 lahjendusaste V03-ORG*
Mangaan 53 1:50 11:100 111:200 pg/l V42-KOL
Naatrium 14,7 1:200 11:200 111:350 mg/l V33-1C
Nitraat <1 1:50 I1:50 I11:50 mg/l V3l-IC
Nitrit < 0,0022 I:0,5 II:0,5 I11-1,0 mg,l V32-KOL
Oksiideeritavus 0,7 I:5 II:5 1II:5 mg/l 02 V09-TTR
pH 7.5 1:6.5-9.5 I1:6.5-9.5 pH ithik V05-POT
111:6.5-9.5
Raud 762 1:200 11:1000 pg/l V37-KOL
[11:10000
Sulfaat 76,4 1:250 11:250 111:350 mg/l V31-1C
Varvus (Pt/Co skaala) 0 mg/l Pt V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** . Sotsiaalministri 02. jaanuari 2001. a. mdarus nr. 1 "Joogivee tootmiseks vdi kasutada kavandatava pinna- ja
pohjavee kvaliteedi- ja kontrollinduded"

Juhtivspetsialist; Kiilli Kaart —  ......ccnccmmimmsmmmmmm e —

labori jubistaje: Mari ReInik  icaiamiimismari e s

Postiaadress: Pollu la. 50303 Tartu Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Asukoht: Pallu l1a. Tartu Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor@terviseamet.ce

Kontolkood: 4682 1 T AT R
TEZ291T3I] 035 2K k.1(1)
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Terviseamet
Tartu labor

Health Board
Tartu laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V0808K

VEE ANALUUS
To60 tellija: OU Verska Calor (10322845), Pikk 30, Varska alevik, Varska vald, Pélva maakond, tel:
+372 7964754, calor@verska.ee
Proovivotukoht: Vérska Glimnaasium, Varska alevik, Varska vald, Pélva maakond
Veeallika liik: Veevargivesi Proov toodud laborisse: 02.04.2014 12:15
Proovivotja nimi: Kalju Rahuelu, at.nr.352 Analiiiis alustatud: 02.04.2014 13:08
Proov vdetud: 02.04.2014 Analiilis l6petatud: 04.04.2014 12:17
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 04.04.2014 13:46
ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Ammoonium < 0,05 0,50 mg/l V38-KOL
Elektrijuhtivus 600 2500 pS/cm V34-COND
Hagusus (NTU) <1 NTU V02-KOL
Lohn (lahjendusaste) 1 lahjendusaste V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste) 1 lahjendusaste V03-ORG*
Mangaan <10 50 pg/l V42-KOL
pH 6,8 6,5 kuni 9,5 pH ithik V05-POT
Raud <20 200 pg/l V37-KOL
Varvus (Pt/Co skaala) 0 mg/l Pt V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mddrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinéuded ning analiiiisimeetodid".

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik

Postiaadress: Pollu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Pollu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee
AU 00 I NTE | O LRG0 A




Terviseamet
Tartu labor

Health Board
Tartu laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V0808B

VEE ANALUUS
Too tellija: OU Verska Calor (10322845), Pikk 30, Varska alevik, Varska vald, P6lva maakond, tel:
+372 7964754, calor@verska.ee
Proovivotukoht: Vérska Glimnaasium, Varska alevik, Varska vald, Pélva maakond
Veeallika liik: Veevargivesi Proov toodud laborisse: 02.04.2014 12:15
Proovivotja nimi: Kalju Rahuelu, at.nr.352 Analiiis alustatud: 02.04.2014 12:30
Proov voetud: 02.04.2014 Analiiiis 16petatud: 03.04.2014 8:34
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 03.04.2014 8:54
ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Coli-laadsed bakterid 0 0 PMU/100 ml EVS-EN ISO
9308-1:2002
AC:2008
Escherichia coli 0 0 PMU/100 ml EVS-EN ISO
9308-1:2002
AC:2008

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mddrus nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinéuded ning analiiiisimeetodid".

laborant: Ulle Lassi

vanemspetsialist: Kaja Leis

Postiaadress: Pollu 1a. 50303 Tartu Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Asukoht: Pollu 1a. Tartu Tel. & fax: 372 7 447 422 (keemia)
Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

0
TL2O014/ V0S80 8B k. 1(1)



Terviseamet Health Board
Tartu labor Tartu laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V1916B

VEE ANALUUS

Tdo tellija: AS VARSKA SANATOORIUM (10243330), Viike-Rosna kiila, Varska vald, Pélva maakond,
tel: +372 7993903, kalju.rahuelu@spavarska.ee
Proovivatukoht: Véirslléca. Sanatooriumi puurkaev nr 1 - enne filtrit, Viike-Rosna kitla, Virska vald, Pdlva
maakond
Veeallika liik: Pohjavesi Proov toodud laborisse: 22.07.2014 14:56
Proovivdtja nimi: Kalju Rahuelu, at.nr.352 Analiiis alustatud: 22.07.2014 15:40
Proov vietud: 22.07.2014 Analiiils lopetatud: 25.07.2014 9:34
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 25.07.2014 3:47
ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav naitaja Tulemus Kvaliteediklass* Uhik Meetod
Coli-laadsed bakterid 0 [I1:10 PMU/100 ml EVS-EN 150
9308-1:2002
AC:2008
Enterokokid 0 11:10 PMU/100 ml EVS-EN 150
7899-2:2002
Escherichia coli 0 1110 PMU/100 ml EVS-EN IS0
9308-1:2002
AC:2008
Kolooniate arv 22 °C 4 1:100 I11:100 I11:300 PMU/1 ml EVS-EN 150
6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta,
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

= . Sotsigalministri 02. jaanuari 2003. a. mddrus nr. 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava véi kasutada kavatsetava pinna-
Ja pdhjavee kvaliteedi- ja kontrollinduded”

laborant: Ulle Lassi

vanemspetsialist: Maire Ziger ..

Postiaadress: P8llu 1a. 50303 Tartu Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)

Asukoht; Pollu 1a. Tartu Tel.: 372 7 447 422 (keemia)

Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor(@terviseamet.ce

Kontrllond 10835 RV AT T (L 1)
T2 40 ¥ 19168



Terviseamet Health Board
Tartu labor Tartu laboratory

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga LO19

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V1916K

VEE ANALUUS
Too tellija: AS VARSKA SANATOORIUM (10243330), Véike-Rosna killa, Varska vald, Pélva maakond,
tel: 4372 7993903, kalju rahuelu@spavarska.ee
Proovivitukoht: Vérs}]:: .‘-E‘}anawonumi puurkaev nr 1 - enne filtrit, Vaike-Rosna kila, Varska vald, Pélva
maakon
Veeallika liik: Pohjavesi Proov toodud laborisse: 22.07.2014 14:56
Proovivotja nimi: Kalju Rahuelu, at.nr.352 Analiilis alustatud: 22.07.2014 15:22
Proov voetud: 22.07.2014 Analiiiis 16petatud: 25.07.2014 14:11
Proovi tunnuskood: Protokell vomistmm.ml&l 14:26 s
ANALUUSI TULEMUSED /(] e e WOKE
Uuritav niitaja Tulemus Kvaliteediklass** Uhik Meetod
Ammoonium 0,16 1:0,511:1,5 [1I:2 mg/l V3B-KOL
Elektrijuhtivus 492 [:2500 I11:2500 uSfem V34-COND
111:2500
Fluoriid 0,2 1:1,511:1,7 111:4,0 mg/l V17-POT
Higusus (NTU) 6 1:1,5 11:2,0 [11:3,0 NTU V02-KOL
Kloriid 418 1.250 I1:250 II:350 my/l V3i1-Ic
Lohn (lahjendusaste) ] lahjendusaste V03-0ORG*
Mangaan 187 1:50 I1:100 I11: 200 pail V42-KOL
Naatrium 15,0 1:200 I1:200 I11:350 my/l V3i3-Ic
Nitraat <1 1:50 11:50 [11:50 my/l V3i1-IC
Nitrit 0.02 1:0,5 I1:0,5 I11:1,0 mag/l V32-KOL
Oksudeeritavus 2,6 I:5 115 III:S mg/l 02 V09-TTR
pH 6.6 1:6.5-8.5 11:6.5-0.5 pH ithik V05-POT
111:6.5-9.5
Raud 5100 [:200 11:1000 ngfl V37-KOL
11:10000
Sulfaat 42 1:250 11:250 11:350 myg/l V31-IC
Virvus (Pt/Co skaala) 10 mgil Pt V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on Jubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv,
Katsetulemused kehtivad vuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 02. jaanuari 2003, a. mddrus nr. 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava voi kasutada kavatsetava pinna-
Jja pahjavee kvaliteedi- ja kontrollinduded"

Jjuhtivspetsialist: Asso Kangro

labori juhataja: Mari Reinik

Postiaadress; Pollu 1a. 50303 Tartu Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
Asukoht: Péllu la. Tartu Tel.: 372 7 447 422 (keemia)
Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 13688 1k. 1 (1)
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Terviseamet
Tartu labor

Health Board

Tartu laboratory

EAK poolt akrediteentud katselabor registreerimisnumbriga LO19

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V1917B

VEE ANALUUS
Tad tellija AS VARSKA SANATOORIUM (10243330). Vaike-Rosna kila, Varska vald, Palva maakend,
tel: +372 7993903, kalju rahuslu@ spavarska ee
Proovivitukoht; Virska Sanatooriumi sookla, 64001, Vaike-Rosna kula, Varska vald, Polva maakond
Veeallika lik: Veevargivesi Proov toodud laborisse: 32.07.2014 14:58
Proovivitja nimi: Kalju Rahuelu, at.nr.352 Analuus alustatud: 22.07.2014 15:50
Proov voetud: 22,07.2014 Analuis lapetatud: 23.07.2014 10:37
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud; 23.07.2014 10:40
ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav nailaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Coli-laadsed bakterid 0 0 PMU/100 ml EVS-EN IS0
9308-1:2002
AL 2008
Escherichia coli 0 0 PMU/100 ml EVS-EN 150
9308-1:2002
AC:2008

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna, Originaatallkiriadets ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv
Katsetulemused kehtivad vuritud proovide kehta,
(%1 - meetod e ole labon akrediteerimisulatuses

W

Sotsiaalministr 31 juuli 2001, u. maarus nr, 82 “Joagivee kvaliteedi- jo kontrollinguded ning analuusimeetodid

laborant: Ulle Lassi

vanemspetsialist; Maire Zeiger

Postiaadress: Pollu Ta. 50303 Tartu o Tel.: 372 7 447 419 (mikrobioloogia)
\sukoht: Pallu la. Tartu Tel.: 372 7447 422 (keemia)
Reg. nr.: 70008799 E-mail: tartulabor aterviseamet.ce

Kontclood: 1044 LR RN ~
] et P - S R R A R i e 1 (1)
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Terviseamet

Tartu labot

Tao tellija:

Proovivotukoht:
Veeallika litk:
Proovivita nimi:
Proov voetud:
Proovi tunnuskood:

Health Board
Tartu laborator

EAK poolt akraditesritud katselabor registreerinusnumbriga LO1Y

KATSEPROTOKOLL NR. TL2014/V1917K

VEE ANALUUS

AS VARSKA SANATOORIUM (10243330}, Vaike-Risna killa, Varska vald, Pilva maakond,

tel: +372 7093903, kalju.rahuelu@spavarska.ee
Varska Sanatooriumi séaxia, 64001, Vaike-Rosna kula, Varska vald, Polva maakond

Veevargivesi
Kalju Rahuelu, at.nr.352
22.07.2014

Proov teodud laborisse:
Analinis alustatud:
Analtiis lopetatud:
Protokell vormistatud:

22.07.2014 14:58
22.07.2014 15:22
45.07.2014 14:14
25.07.2014 14:25

ANALOUUSI TULEMUSED

Uuritav niitaja Tulemus Piirsisaldus=* Uhik Meetod
Ammoonivm < 0,03 0,50 mi/l V3G-KOL
Elektrijubtivus 479 2300 nSicm V34-COND
Hagusus (NTU) < ] NTU VU2-KOL

Lohn (lahjendusaste) 1 lahjendusas:e VO3-ORG*
Maitse (lahjendusaste) 1 lahjendusaste V03-ORG*
Mangaan 25 30 nghl V42-KOL

nH B 6,5 kuni 9.5 pH thik VO5-POT |
Raudl < 20 200 pg/! | Searkon Ly
[V irvus (PLCo skaala) 11 mail Pt l VI9-VIS |

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna . Onginaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

("1 - meetod ei ole laborl akrediteerimisulatuses.
Setstoalministri 31, juult 2001, 6. maarus nr. 82 "foogivee kvaliteedi- ja kontrollinouded ning analuusimeetodio

juhtivspetsialist: Asso Kangro

labort juhataja: Mari Reinik
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Asukoht: Pallu 1a. Tartu
Rew, nr.: 70008799

29995

Posuaadress: Paliu la. 30303 Tarwu
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72 7 447 419 (mikrobioloogia)
72 7447 422 (keemia)

E-mail: tartulabori@ terviseamet.ee
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